
ตวัชี�วดั (ภาษาไทย) ความทนัเวลาในการส่งกระแสไฟฟ้าสาํรองกรณีกระแสไฟฟ้าดบั 
(ภายใน 20 วินาที หลงัจากกระแสไฟฟ้าดบั) (เป้าหมาย100%) 

ตวัชี�วดั (ภาษาองักฤษ)  
นิยามคาํอธิบายความหมาย
ของตวัชี�วดั 

1.กรณไีฟฟ้าดบัจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค(ภายนอก) สามารถจา่ย
กระแสไฟฟ้าสํารองจากเครื$องกําเนิดไฟฟ้าภายใน 20 วนิาท ีหลงัจาก
เกดิเหตุไฟฟ้าดบั 

วตัถปุระสงคข์องตวัชี�วดั เพื$อการใชง้านไฟฟ้าในการรกัษา เครื$องมอืแพทย ์และการบรกิารได้
อยา่งต่อเนื$อง 

สตูรในการคาํนวณ (a/b) x 100 
ข้อมลูที3
ต้องการ 

ตวัตั �ง a = จาํนวนครั 6งที$เครื$องกําเนิดไฟฟ้าจา่ยไฟฟ้าไดภ้ายใน20วนิาท ี

ตวัหาร b = จาํนวนครั 6งที$ไฟฟ้าดบัจากภายนอก 
รหสัโรค/ 
หตัถการ 
ที3เกี3ยวข้อง 

ตวัตั �ง  
ตวัหาร  

ความถี3ในการจดัทาํข้อมูล ทุกเดอืน 
หน่วยวดั รอ้ยละ 
เกณฑค่์า Alert ให้ตรวจสอบ
ข้อมลู 

ไฟฟ้าดบัจากภายนอกและแกไ้ขไดไ้มท่นัเวลา (ตํ$ากว่า 100%) 

Benchmark (แหล่งอ้างอิง/ 
ปี) * 

 

วิธีการแปลผล ค่ายิ$งมาก = มคีุณภาพด ี
ที3มา/ Reference  
วนัเดือนปีที3เริ3มใช้ ตุลาคม 2559 
วนัเดือนปีที3ปรบัปรงุครั �ง
ล่าสดุ 

 

เหตผุลของการปรบัปรงุ  
หมายเหตุ งานโครงสรา้งพื6นฐานและวศิวกรรมการแพทย ์/ โทรศพัท ์: 

1208,1230 
 
 
 


